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SALUMI

27.00 mc
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MAGAZZINO

GRUPPO
ELETTROGENO

20.2

296.60 mc G. E.

cella frigo

magazzino

wc

locale pompe impianto
idrico-antincendio

idrica
serbatoio riserva

attacco VV.F.
UNI 70

8

impianto di demineralizzazione

CELLA COTTI

CELLA
SCONGELAMENTO
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CELLA 
CARNI
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VERDURE
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UTA 1
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UTA 3

COPERTURA

Unità termoventilante esistente
Modello 48-54
Pot.Nominale = 220.000 Kcal
Qnominale = 25.000 mc/h - H= 150 Pa
Qreale= 11.000 mc/h

G4
ARIA

RIPRESA

ESTERNA

Δp

B2

UTA 3

UTA 2

Ø6"

Ø5"

Ø3"

Unità termoventilante esistente
Modello ??
Pot.Nominale = ?? Kcal
Qnominale = ?? mc/h - H= ?? Pa
Qreale= 7.000 mc/h

Unità termoventilante esistente
Modello Venus Clima TEV060
Pot.Nominale = 33700 Kcal
Qnominale = 6000 mc/h - H= ?? Pa
Qreale= 6.000 mc/h

G4
ARIA

RIPRESA

ESTERNA

Δp

B2

UTA 1

Ø3"

G4
ARIA

RIPRESA

ESTERNA

Δp

B2

UTA 2

Ø2"1/2

Ø3"Ø3"

Ø2"1/2

Dall'impianto Termico ESISTENTE

REALIZZAZIONE NUOVE LINEE DI DISTRIBUZIONE ACQUA REFRIGERATA

Gruppo Frigo
Marca: Aermec

Modello:NRB2000X°°E°°°00
Pot. Frigorifera: 560,00 Kw
Pot. Elettrica: 183,00 Kw
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